
4. Aplikace 
 
4.5.3 Monitorování jednoho zdroje za použití CP-A RU s modulem CP-A CM 
 
V následujícím případě je ukázáno použití přepnutí na alternativní zdroj (baterii) v případě poruchy zdroje. 
 
 

  
 
 
 
Zdroj a baterie jsou připojeny přes jednotku redundance CP-A RU, která je vybavena jednotkou CP-A CM. 
Během normálního stavu je zátěž napájena přes redundační jednotku zdrojem. Pokud poklesne napětí zdroje pod 
nastavenou mez ať již kvůli zapojení, či zdroje, monitorovací modul CP-A CM rozpozná chybu a odpojí 
odpovídající relé. Tím se připojí baterie na redundantní jednotku a tím je zajištěno napájení zátěže přes baterii. 
Až se vrátí podmínky do normálu, sepne relé signalizující, že je zdroj OK a tím se odpojí baterie. 
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